
Was bisher 
geschah.

Gastredner:
Christopher Cornehl
Architekt, Energieberater und Nachbar aus der 
Siedlung 

„Ein Überblick über die Herausforderungen in der 
Siedlung und bisher realisierte Einzelprojekte.“ 
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Vortrag „Energie für Steenkamphäuser“

- Erfahrungen mit Sole-Wärmepumpen
- Luft-Wärmepumpen im Vergleich
- Was ist bei den bestehenden Häusern machbar?
- Stand Photovoltaik
- Fazit und Überleitung

Energie für Steenkamphäuser Vortrag Christopher Cornehl Architekt





Einbau einer Erdsonde

- bis zu 100m Tiefe
- 10 Grad im Erdreich 
- 13.000,- Baukosten
- 2-3 Tage Bauzeit
- keine sichtbaren Einbauten
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Zukunftsfähige Alternativen zur Sole-
Wärmepumpe

1. Gastherme mit Wasserstoff betreiben?!
2. Luft-Wärmepumpen
3. Sole-Wärmepumpe mit anderen Quellen
4. Sonstige Heizsysteme
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Vergleich Wärmepumpen

Energie für Steenkamphäuser    Vortrag Christopher Cornehl Architekt

Sole-Wärmepumpe Luft-Wärmepumpe

- 15% geringere Heizkosten - geringere 
Investitionskosten

- Lebensdauer 5-7 Jahre höher - einfachere Planung
- Einbindung in Wärmenetz möglich - höhere Heizkosten
- keine sichtbaren Einbauten - kürzere Lebensdauer
- Kombination mit PV oder PVT sehr effektiv - Zustimmung Bauamt nötig

- ca. 6000,- teurer - Gehäuse steht im Garten

- hoher Dämmstandard nötig - Geräusche

- Zustimmung Nachbarn und Wasserbehörde - kalte Luft
- Abstände sind einzuhalten
- Erneuerung Gartenfläche
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Kostenvergleich:

Sole-Wärmepumpe                           Luft-Wärmepumpe
Wärmepumpe 22.000 Wärmepumpe 26.000
Erdsonde, Leitungen 13.000 Erdarbeiten, Leitungen 2.000
Gesamtkosten 35.000 Gesamtkosten 28.000

Förderung 50% -15.000 Förderung 50% -14.000
Ergebnis

20.000 14.000

Differenz 
Wärmepumpen 6.000
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Vergleich Wärmepumpen
Sole-Wärmepumpe Luft-Wärmepumpe

- 15% geringere Heizkosten - geringere 
Investitionskosten

- Lebensdauer 5-7 Jahre höher - einfachere Planung
- Einbindung in Wärmenetz möglich - höhere Heizkosten
- keine sichtbaren Einbauten - kürzere Lebensdauer
- Kombination mit PV oder PVT sehr effektiv - Zustimmung Bauamt nötig

- ca. 6000,- teurer - Gehäuse steht im Garten

- hoher Dämmstandard nötig - Geräusche

- Zustimmung Nachbarn und Wasserbehörde - kalte Luft
- Abstände sind einzuhalten
- Erneuerung Gartenfläche



Sicherheit Erdsonde ist gewährleistet 
durch:

1. Wasserrechtliche Genehmigung und 
Stellungnahme Geologisches Landesamt
2. Bohrloch-Versicherung ist Pflicht
3. Bohrung mit Schutzverrohrung bis in 30 
m Tiefe
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Vergleich Wärmepumpen
Sole-Wärmepumpe Luft-Wärmepumpe

- 15% geringere Heizkosten - geringere 
Investitionskosten

- Lebensdauer 5-7 Jahre höher - einfachere Planung
- Einbindung in Wärmenetz möglich - höhere Heizkosten
- keine sichtbaren Einbauten - kürzere Lebensdauer
- Kombination mit PV oder PVT sehr effektiv - Zustimmung Bauamt nötig

- ca. 6000,- teurer - Geräusche und kalte Luft

- hoher Dämmstandard nötig - Gerät steht im Garten
- Zustimmung Nachbarn und Wasserbehörde
- Abstände sind einzuhalten
- Erneuerung Gartenfläche
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Heizenergiebedarf: 15.000 kWh/a

Gas Brennwert:
CO2: 3 t/a
Kosten Gas: 1830 !
CO2-Gebühr 2025: 165 !

1995 !

Luft-Wärmepumpe
CO2 -
Stromkosten: 1400 !
(0,30 !/ kWh)
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Heizenergiebedarf: 10.000 kWh/a

Gas Brennwert:
CO2: 2 t/a
Kosten Gas: 1220 !
CO2-Gebühr 2025: 110 !

1330 !

Luft-Wärmepumpe
CO2 -
Stromkosten: 940,-
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Typ E Heizenergiebedarf: 5.000 kWh/a

Gas Brennwert:
CO2: 1 t/a
Kosten Gas: 610 !
CO2-Gebühr 2025: 55 !

665 !

Luft-Wärmepumpe
CO2 -
Stromkosten: 468 !

Sole-Wärmepumpe
CO2 -
Stromkosten: 375 !

Sole-Wärmepumpe
CO2 -
Stromkosten: 375 !
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